水质公告（2012年1月）

发布单位：云阳水利水电实业开发有限公司            发表日期：2012年2月4日
	水样类别
	监测
位置
	余氯（mg/L）
	色度

（度）
	臭和味
	肉眼可见物
	浑浊度（NTU）
	菌落总数（CFU/ml）
	总大肠菌群（CFU/100mL）

	出厂水
	制水厂采样点
	0.42
	4
	无
	无
	0.4
	未检出
	未检出

	管网末

稍水
	长安客房部采样点
	0.05
	5
	无
	无
	0.4
	未检出
	未检出

	
	柏杨湾采样点
	0.08
	6
	无
	无
	0.6
	未检出
	未检出

	GB5750-2006《生活饮用水卫生标准》
限值
	出厂水

≥0.3mg/L

管网水

≥0.05mg/L
	15度
	无异臭异味
	无肉眼可见物
	≤1 NTU
	≤100 CFU/ml
	每100ml水样中不得检出

	说明：

1、本监测数据由云阳县水质监测站根据国家建设部《生活饮用水卫生标准》（GB5750-2006）要求检测[云水质监（2012）第01号]。

2、按照国家标准对出厂水、管网末梢水进行抽查监测，本月管网水选择2个抽查点的监测结果予以公告。


